
Säure-Lauge-Schränke in Laboratorien 

Die Lagerschränke für Säuren und Laugen sind mit besonderen Materialien ausgestattet, um 
den aggressiven Dämpfen von Säuren und Laugen standzuhalten. Außerdem sind sie 
üblicherweise an die technische Lüftung angeschlossen. Sie sind als Hochschränke oder als 
Unterschränke für Abzüge an der UDE verbaut. Fächer und Auffangwannen sind nach 
Säuren und Laugen getrennt und sollten auch unter Beachtung der Trennung gefüllt werden, 
um gefährliche Reaktionen zwischen Säuren und Laugen zu verhindern. 

Prüfung der Schränke: 

Die Lagerschränke für Säuren und Laugen werden im Rahmen der Wartung aller zentralen, 
technischen Laboreinrichtungen (Abzüge, Volumenstromregler, Lüftungsanlagen, 
Brandschutzklappen) durch das Technische Gebäudemanagement (Dezernat GM) mit 
überprüft. Zur Prüfung gehören die optische und mechanische Prüfung des Schrankes und 
eine lufttechnische Prüfung. 

Im beispielhaften Prüfprotokoll sind die einzelnen Punkte ersichtlich: 
 

 


